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1T INNLEDNING

Formalet med dette RENbladet er & spesifisere de grenser som gjelder ved bygging neer ved elektriske
luftledningsanlegg. RENbladet er tenkt brukt som informasjon til byggherre. Informasjonen skal
tildeles byggherre gjennom kommunens system for byggesgknader og skjemaer.

2 SKAL DU BYGGE?

o Det er viktig at man helt i begynnelsen av byggeprosessen avklarer forholdene omkring
strgmtilknytning til bygget.

Dette kan gjgres ved & kontakte nettselskapet. Se siste side for kontaktopplysninger.

Ved henvendelser via epost er det fint om byggherre sender med et kartutsnitt som viser plassering av
bygningen. Lovpalagt "Melding om installasjon” fra elektroinstallatgr kommer som regel nar
byggeprosessen er kommet i gang. For & unnga gkonomiske overraskelser, er det greit & ha avklart
forholdet i forbindelse med planleggingen. Ta derfor kontakt med elektroinstallatgr tidlig i bygge-
prosessen, slik at “Melding om installasjon” kan sendes nettselskapet s3 raskt som mulig. Du finner
narmere opplysninger om dette pa nettselskapets internettsider.

Nar det gjelder kostnader ved tilknytning av stregm, gjelder bestemte regler. Alle strgm-tilknytninger av

nye bygg og utvidelse av eksisterende bygg behandles individuelt etter disse reglene.

2.1 Avstandskrav

Dette dokumentet inneholder informasjon om generelle avstandskrav til hgy- og lavspenningslinjer,
som det ma tas hensyn til n&r man planlegger & bygge. Det er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
Beredskap [DSB) som har satt avstandskravene i "Forskrift om elektriske forsyningsanlegg” [FEF
2006). Veer oppmerksom pa at enkelte kommuner kan ha egne avstandskrav, som er strengere enn
kravene i forskriften. Bruksmaten pa bygget vil ha betydning for avstandskravet.
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3 AVSTAND TIL HAYSPENNINGSLINJER

3.1 Avstand til viktige bygninger, som bolighus

Minste horisontal avstand fra fase malt vannrett fra neermeste line (tréd) til neermeste bygningsdel, for

eksempel terrasse, takutspring etc. er angitt i tabell under. Her skilles det mellom ulike

spenningsniva, og om linen er blank eller belagt. Tabellen oppgir en absolutt minsteavstand fastsatt |

forskrift. Netteier kan i tillegg ha en byggeforbudssone som gar ut over forskriftskravet. Det er din plikt

som utbygger & ta kontakt med netteier og forsikre deg om at du bygger utenfor denne

byggeforbudssonen.

Figur 1

Spenning

Minsteavstand iht.

forskrift, blank trad

Minsteavstand iht.

forskrift, belagt trad

Horisontal avstand fra naermeste hgyspenningsline til nsermeste bygningsdel

Netteiers tinglyste / avtalte
bygge-forbudssone

22 kilovolt 6m 4m Ta kontakt med netteier
66 kilovolt 6,2 m Ikke aktuelt Ta kontakt med netteier
132 kilovolt 6,7m Ikke aktuelt Ta kontakt med netteier
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3.2 Avstand til mindre viktige bygninger

Det er krav til avstand fra line til mindre viktige bygninger, som garasjer, uthus og liknende. Det tillates
kryssing over mindre viktige bygninger med en grunnflate pa inntil 50 m’, som ikke benyttes til
boligformal. Dette forutsetter at krav til direkte avstand er overholdt (se avsnittet over).

Avstand mellom mindre viktig bygning og annen bygning ma vaere minimum 4 meter. For mindre

garasjer med plass til inntil to biler, kan avstand til viktig bygning i slike tilfeller reduseres til 2 meter.

Figur 2 Avstander i fm. mindre viktige bygninger

Spenning Minste direkte avstand iht. | Minste direkte avstand iht. | Avstand mellom
forskrift til mindre viktig forskrift til mindre viktig mindre viktig bygning

bygning for blanke liner bygning for belagte liner og viktig bygning

(isolerende)

22 kilovolt 5m 4Am 4Am
66 kilovolt 5,2m lkke aktuelt 4m
132 kilovolt 57m lkke aktuelt 4m
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4 AVSTAND TIL LAVSPENNINGSLINJER

4.1 Blank line (uisolert line)

Horisontal avstand mellom bygning eller bygningsdeler og lavspenningsline skal vaere minimum 1,5
meter for blanke liner.

Figur 3 Avstand mellom blank/uisolert line og bygning eller bygningsdeler skal vaere minimum 1,5 meter.

4.2 Belagt linje og kabel (line belagt med isolasjon)
For belagt line og kabel er kravet at linen skal vaere utenfor rekkevidden fra vinduer, terrasser, tak og
liknende, som vanligvis er tilgjengelig uten bruk av hjelpemidler som stiger.

4.3 Minstehgyde

Minstehgyde over bygning eller bygningsdeler er 4 meter for blank line (uisolert]). For belagt line (line
belagt med isolasjon) er kravet til minstehgyde 2,5 meter. For illustrasjon, se
Figur 4 pd neste side.

o NB! Det ma tas hensyn til at liner normalt siger ned i sommervarmen.
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Figur 4 Minstehgyden males fra gverste bygningsdel (i dette tilfellet skorsteinen)

Hoyder pa evt. stilas vil ogsa veere ngdvendig & ta hensyn til, som figuren viser.

5 HOYSPENNINGS- OG LAVSPENNINGS KABLER | BAKKEN

5.1 Gravemelding
Alle som skal utfere gravearbeid ma kontakte netteier pa forhand, for & f& undersgkt om det ligger
kabler der det skal graves. Bestilling av kabelpavisning gjeres hos netteier, se kontaktopplysningene

pa siste side.

5.2 Generelt

Det er generelt ikke tillatt & bygge over jordkabler, og det skal vaere en byggefri sone pd minimum 1
meter pa hver side av kabelen. Dette gjgres for & sikre tilgang dersom kabelen mé& graves opp for
feilretting. Dersom dette kravet ma fravikes, skal det alltid avklares med netteier pa forhand.
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6 AVSTAND FRA NETTSTASJONER TIL BYGNINGER

Generelt krav er minimum 5 meter fra annen bygning.

Figur 5 Det er krav til minimum 5 meter avstand fra nettstasjon til annen bygning

Alle planer om oppfgring av bygg som kan komme i neerheten av byggeforbudssonen méa avklares med

netteier. Denne avklaringen ma gjeres for byggearbeid startes.

7 KONTAKTOPPLYSNINGER

Nettselskapet/netteier:  Tensio TN AS
Epost:  Kundeservice.tn@tensio.no
Telefon: 74121500
Nettsted:  tn.tensio.no

Hvordan bestille  Telefon: 91 50 91 46
kabelpavisning: E-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no

Tjenesten er gratis.
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